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23B-HZ01 / 23B_HZ01CPU [CPU 1215C DC/DC/DC] / 程序块
TCDP485DRV [FC9]

TCDP485DRV 属性

常规
名称 TCDP485DRV 编号 9 类型 FC
语言 LAD 编号 自动
信息

标题 作者 注释
系列 版本 0.1 用户自定义 ID

TCDP485DRV
名称 数据类型 偏移量 默认值 注释

Input
Output
InOut
Temp
Constant
Return

TCDP485DRV Void

网络 1：初始化
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网络 2：初始化错误嘛读取
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网络 4：读分子泵数据

Modbus_Master

Int
==

"Modbus_
Master_DB_

TCDP"

%DB40%DB40

1

0

44097

4

P#DB42.DBX0.
0 WORD 4

"Err_TCDP485".S2
%DB41.DBX10.1%DB41.DBX10.1

false

"Err_TCDP485".S3
%DB41.DBX10.2%DB41.DBX10.2

"Err_TCDP485".
Err_TCDP485_
REC

%DB41.DBW2%DB41.DBW2

"Err_TCDP485".
Step_TCDP

%DB41.DBW12%DB41.DBW12

1

EN

REQ

MB_ADDR

MODE

DATA_ADDR

DATA_LEN

DATA_PTR

ENO

DONE

BUSY

ERROR

STATUS

EN

REQ

MB_ADDR

MODE

DATA_ADDR

DATA_LEN

DATA_PTR

ENO

DONE

BUSY

ERROR

STATUS

网络 5：
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网络 6：
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