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PA仪表通过DP/PA Coupler与DP总线上的ET200M通信。
红线勾出的是总线屏蔽层 到Coupler的接地处。
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PA仪表通过分线盒与DP/PA Coupler连接。
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分线盒接线终端处理
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总线压变现场接线
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总线温变现场接线    
注意：屏蔽层不要碰到外壳
