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Press F1 1o get Help.





为什么要除以10呢?





用DP编玛器测位移型号为：6FX2001－5QP24，请教程序中常数值的来源，与什么有关？





请教高手，此常数值是怎样来的？与什么有关？





原点值保持不变





校验原点用





触摸屏显示值





编码器地址








